
Перекройте воду перед водоочисти-
телем и откройте кран для чистой 
воды, чтобы сбросить давление.

Выньте использованные фильтрую-
щие модули и промойте стаканы  
от грязи.

Отверните пластиковым ключом 
стаканы от коллектора водоочисти-
теля.

Проверьте целостность и правиль-
ность установки уплотнительных 
колец в стаканах.

Закройте кран для чистой воды   
и дайте постоять водоочистителю 
10 минут. Убедитесь,  что водоочи-
ститель герметичен.
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ТРИО ГОТОВ К РАБОТЕ

Убедитесь в наличии уплотнитель-
ных прокладок на новом сменном 
модуле (двух на модуле В510-02, 
В510-03, В510-07).

Пропустите воду через водоочисти-
тель в течение 50 минут.

Откройте воду. При помощи узла 
подключения отрегулируйте расход 
воды 2,5 л/мин. Пропустите воду  
в течение 10 минут.

Вставьте первым модуль B510-03, 
затем B510-02 и последним В510-07, 
стаканы аккуратно вверните в кол-
лектор до упора. 
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6. 7.

Закройте кран для чистой воды,
убедитесь в герметичности соеди-
нений.
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